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Gemeinde Heiligenkreuz Datum: 06.05.2020
Heiligenkreuz 15 Kontakt: DI Dr. Walter Pribil
2532 Heiligenkreuz Tel.: +43(0)5 0555 37274

Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: walter.pribil@ages.at
Dok. Nr.: D-17729116

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. ONORM M 5874 im Rat 1 der Trink verordnung / OLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrage der gegensténdlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfdltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden

Auftragsnummer: 20038066

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Heiligenkreuz

Kundennummer: 6207430

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: WVA Heiligenkreuz-Sattelbach

Anlagen-Id: WL-292

Leiter der Inspektion: DI Dr. Walter Pribil

Rechnungsempfanger: Gemeindeamt Heiligenkreuz, Heiligenkreuz 15, 2532 Heiligenkreuz
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der NO Landesregierung

Amt der NO Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle
Gemeinde Heiligenkreuz
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

ﬁ
Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AG E S

g

ORTSBEFUND

Parameter Ergebnis N| K
Beschreibung der Wasserversorgungsanlage

Angaben UV-Desinfektionsanlage Priefamtann

Lage: Schacht, ca. 2,5 m Durchmesser, 2 m tief

Hersteller: WEDECO

Typ: 1AFO0T

maximal zuldssiger Durchfluss: 5,41 m3/h
Beschreibung der Anlage Mindest-UV-Durchldssigkeit (bei 253,7 nm; 100 mm): 22 % i

Qualitatsmarke z.B. OVGW: ja (Registrier-Nr. W 1.569)

Erstinbetriebnahme: 09/2019 Anzahl UV-Strahler: 1

Typ UV-Strahler: AF90

Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit: ja

Online-Messgerat fiir die UV-Durchlassigkeit vorhanden: nein

. . . Neue UV-Desinfektionsanlage installiert.

SZll'JI/I\C:I;?gzgliicggn:/?e?zzgﬁrgrr‘tgsigfir:w d pie linke Kammer des Hochbehilters Heiligenkreuz alt ist derzeit 1

in Umbau (Sanierung).
Versorgungsanlagen auf Basis einer Quelle und deren Fassungen
Bezeichnung der Quelle Priefamtann 2
Anmerkungen keine relevanten Feststellungen 2
Angaben zu Quellbehilter / Quellstube / Quellschacht
Quellebehdlter / Quelistube / Priefamtann
Quellsammelschacht
Anmerkungen keine relevanten Feststellungen 3
Ablesung an den Anzeigen der UV-Desinfektionsanlage
Bezeichnung und Ort UV-Anlage UV-Desinfektionsanlage Priefamtann 4
aktueller Durchfluss 0,80 m3/h 4
Strahlungsmesstechnische
Uberwac?\ungseinheit, Ablesung 67,7 W/m? 4
aktuelle Betriebsstunden 4860 h 4
aktuelle Anzahl an Schaltungen UV- 1 4
Strahler !
Summe aus aktuellen Betriebsstunden 4871 h 4
und aktuellen Anzahl der Schaltungen
Angaben zu Behdltern {Wasserspeicherung)
Bezeichnung des Behalters Hochbehalter Heiligenkreuz alt 5
Anmerkungen keine relevanten Feststellungen 5
Angaben zu Behiltern (Wasserspeicherung)
Bezeichnung des Behélters - Hochbehalter Heiligenkreuz neu 5
Anmerkungen keine relevanten Feststellungen 5
Angaben zu Behéitern (Wasserspeicherung)
Bezeichnung des Behalters Hochbehalter Kuhweide 5
Anmerkungen keine relevanten Feststellungen 5

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1.)  Inspektion und Probenahme bei Wasserversorgungs- und Wasserabfiillanlagen
Ext.Norm: ONORM M 5874, Dok.Code: SVA 9626

2)  Versorgungsaniage auf Basis einer Quelle und deren Fassung

3.)  Angabenzu Quellbehilter/Quellstube/Quelischacht
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4,)  Ablesung an den Anzeigen fiir die Betriebsparameter
5)  Angaben zu Behélter (Wasserspeicherung)
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsgegenstand/-gegensténde der gegensténdlichen Auftragsnummer. Dieser Prifbericht darf

grundsitzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 20038066-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-1d:
Probenahmestelle:

Probestelien-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):
Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T20-00341.301

07.04.2020

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW
jahrliche Untersuchung

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WVA Heiligenkreuz-Sattelbach

WL-292

Probenahmestelle 1- UV-Desinfektionsanlage Priefamtann, vor
Desinfektion

007554

Mag. Elisabeth Zwingraf

07.04.2020

07.04.2020

10:00

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekuhit

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
19026100-001

sonnig

sonnig

10,5

07.04.2020 - 06.05.2020

AGES|)

der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts

Parameter Ergebnis N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 7,4°C 6
pH Wert (vor Ort) 7,2 6
Leitfahigkeit (vor Ort) 648 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 6
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 6
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefihrt 6

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Ernghrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | DVR: 0014541 | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 20038066

Dok. Nr.: D-17729116 4

von 18



Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

AGES|)

ty,

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis NI K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Probenhahn unmittelbar vor der UV-
Desinfektionsanlage entnommen.

Entnahmestelle

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Physikalische Parameter

UV-Durchlassigkeit 83 % 9
;;;ikzr;ler Schwachungskoeffizient bei 0,793 m-1 9
Chemische Parameter

Gesamthérte 22,0 °dH 10
Carbonatharte 20,1 °dH 10
Siurekapazitat bis pH 4,3 7,179 mmol/l 11
Hydrogencarbonat 434,8 mg/! 11
Calcium (Ca) 119,2 mg/l 10
Magnesium (Mg) 23,8 . mg/| 10
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ° 0,6 mg/l 12
Nitrat 14,2 max. 50,0 mg/! 13
Nitrit <0,010 max. 0,10 mg/| 14
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/l 15
Chlorid (CI-) 4,2 max. 200 ma/l 13
Sulfat 27,1 max. 750 mg/l 13
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/I 16
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 16
Natrium (Na) 53 max. 200,0 mg/| 16
Kalium (K) 1,1 mg/i 16
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 2 max. 100 KBE/m| 17
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebritungstemperatur 1 max. 20 KBE/m| 17
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/250mi 18
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/250ml i8
Enterokokken 0 max. 0 KBE/250ml i9
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250ml 20
Clostridium perfringens 0 max. 0 KBE/250mi 21
Alifallig verwendete Abkirzungen:

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

X ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar

PW .. parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert)... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

Kommentare:

6.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (C1) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

q
Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AG E , S

Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser

EN 27888, DokCode: PV 7511

Bestimmung des pH-Wertes in Wasser

EN 1SO 10523, Dok.Code: PV 7512

Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

8.) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der &uBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Clostridium perfringens war nicht nachweisbar.

Pseudomonas aeruginosa war nicht nachweisbar.
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 20038066-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:

Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:
vorangegangene Untersuchung:
Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T20-00341.302
07.04.2020

Privatprobe

Trinkwasser
desinfiziertes TW
jahrliche Untersuchung
desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WVA Heiligenkreuz-Sattelbach

WL-292

Probenahmestelle 2- UV-Desinfektionsanlage Priefamtann, nach
Desinfektion

007555

Mag. Elisabeth Zwingraf

07.04.2020

07.04.2020

10:10

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekihit

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosuifat)
19026100-002

sonnig

sonnig

10,5

07.04.2020 - 06.05.2020

Parameter Ergebnis N| K

Messungen vor Ort

Wassertemperatur 7,5°C 6

Leitfahigkeit (vor Ort) 648 uS/cm 6

Farbung (vor Ort) farblos, klar 6

Geruch (vor Ort) nicht auffallend 6

Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 6

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Entnahmestell Die Probe wurde an einem Probenhahn unmittelbar vor der UV- 7
ntnahmestelie Desinfektionsanlage enthnommen,.
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AGE S

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis PW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 0 max. 10 KBE/ml 17
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 2 max. 10 KBE/ml 17
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/250ml 18
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/250mi 18
Enterokokken 0 max. 0 KBE/250ml 19
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/250ml 20
Clostridium perfringens 0 max. 0 KBE/250m| 21
Alifallig verwendete Abkiirzungen:

IPW .. Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW e Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wertl... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze={Wert]) K ... Kommentar

Kommentare:

6.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geléstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
(ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN IS0 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

8)  Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Clostridium perfringens war nicht nachweisbar.

Pseudomonas aeruginosa war nicht nachweisbar.
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

q
Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AGE S

Fing,

Probenummer: 20038066-003

Externe Probenkennung: T20-00341.304

Probe eingelangt am: 07.04.2020

Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
Auftragsgrund: jahrliche Untersuchung
Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelie:

Anlagenbezeichnung: WVA Heiligenkreuz-Sattelbach
Anlagen-1d: WL-292

Probenahmestelle: Probenahmestelle 8- Hochbehilter Heiligenkreuz alt, Ablauf
Probestellen-Nr.: 022094

Probenehmer: Mag. Elisabeth Zwingraf

Probenahmedatum: 07.04.2020

Probenahmedatum: 07.04.2020

Uhrzeit Beprobung: 09:25

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Mag. Elisabeth Zwingraf

Probentransport: gekiihlt

Probengefasse: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
vorangegangene Untersuchung: 19145944-002

Witterung bei der Probenahme: sonnig

Witterung an den Vortagen: sonnig

Lufttemperatur (°C): 12,0

Untersuchung von-bis: 07.04.2020 - 06.05.2020

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 9,7 °C 6
pH Wert (vor Ort) 8,0 6
Leitfahigkeit (vor Ort) 602 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 6
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 6
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 6
Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis NI K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers
Die Probe wurde an einem Probenhahn direkt nach der uv- 7
Desinfektionsanlage entnommen.

Entnahmestelle
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AGE S
Y

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis PW PW Einheit Nl K
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 50 max. 100 KBE/ml 22
koloniebildende Einheiten bei 37°C ‘
Bebriitungstemperatur 3 max. 20 KBE/ml 22
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100m| 23
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 23
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 24
Allfallig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert”) n.a. ... hicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW .. . Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare:

6.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der &uBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

8.) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der 8uBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
hiedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
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Institut filr med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 20038066-004

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T20-00341.305

07.04.2020

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Heiligenkreuz-Sattelbach

WL-292

Probenahmestelle 9- Hochbehilter Heiligenkreuz neu, Ablauf
022095

Mag. Elisabeth Zwingraf

07.04.2020

07.04.2020

10:40

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosuifat)
19026100-004

sonnig

sonnig

12,5

07.04.2020 - 06.05.2020

Parameter Ergebnis NI K

Messungen vor Ort

Wassertemperatur 8,3 °C 6

pH Wert (vor Ort) 7,7 6

Leitfahigkeit (vor Ort) 603 uS/cm 6

Farbung (vor Ort) farblos, klar 6

Geruch (vor Ort) nicht auffallend 6

Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 6

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Entnahmestell Die Probe wurde an einem Probenhahn an der Ablaufieitung der 7
ntnahmestelle linken Kammer des Hochbehéters Heiligenkreuz neu entnommen.
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

q
Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AGE S

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit NI K
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur / max. 100 KBE/mi 22
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 0 max. 20 KBE/m| 22
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml| 23
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 23
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 24
Allfallig verwendete Abkiirzungen:

IPW ..., Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ..o Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare:

6.)  Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN IS0 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chior (Cl) und gebundenem Chlor (C1) in Wasser
EN IS0 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

8)  Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 20038066-005

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer;
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):
Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T20-00341.306

07.04.2020

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Heiligenkreuz-Sattelbach

WL-292

Probenahmestelle 10- Hochbehilter Kuhweide
007532

Mag. Elisabeth Zwingraf

07.04.2020

07.04.2020

08:30

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekihlt

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
19026100-005

sonnig

sonnig

9,0

07.04.2020 - 06.05.2020

AGES

Parameter Ergebnis N K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 9,7 °C 6
pH Wert (vor Ort) 7,4 6
Leitfahigkeit (vor Ort) 605 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 6
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 6
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefihrt 6
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis N| K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers
Die Probe wurde an einem Probenhahn an der Ablaufleitung des
Entnahmestelle Hochbehilters Kuhweide entnommen. Sie entspricht Wasser des 7
Schachtbrunnens Helenental.
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AG I E' S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 8 max. 100 KBE/mi 22
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebritungstemperatur 1 max. 20 KBE/m| 22
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 23
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100m| 23
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 24
Alifillig verwendete Abkirzungen:

IPW s Indikatorparameterwert ("Richtwert™) n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW .riins parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare:

6.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von geldstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chior (Cl) in Wasser
EN 1S0 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der auBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

8)  Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
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Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenummer: 20038066-006

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund;
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefasse:

vorangegangene Untersuchung:

Witterung bei der Probenahme:
Witterung an den Vortagen:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T20-00341.307

07.04.2020

Privatprobe

Trinkwasser
TW-Netzentnahme
jahrliche Untersuchung
Trinkwasser, Netzentnahme
laut Parameterliste

WVA Heiligenkreuz-Sattelbach

WL-292

Probenahmestelle 12- Ortsnetz Sattelbach
007538

Mag. Elisabeth Zwingraf

07.04.2020

07.04.2020

08:00

AGES

Ja

Mag. Elisabeth Zwingraf
gekihit

institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
19026100-006

sonnig

sonnig

6,0

07.04.2020 - 06.05.2020

Parameter Ergebnis NI K

Messungen vor Ort

Wassertemperatur 9,4 °C 6

pH Wert (vor Ort) 7,7 6

Leitfahigkeit (vor Ort) 582 uS/cm 6

Farbung (vor Ort) farblos, klar 6

Geruch (vor Ort) nicht auffallend 6

Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 6

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis NI K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Entnahmestelle Die Probe wurde an einem Wasserhahn am Waschbecken links im v
Badezimmer (ErdgeschoB) im Haus Sattelbach 23, entnommen.
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

ﬁ
Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr, 25a, 1090 Wien AG E S

Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N K
Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebritungstemperatur 4 max. 100 KBE/ml 22
koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebriitungstemperatur 1 max. 20 KBE/mi 22
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 23
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 23
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 24
Alifallig verwendete Abkirzungen:
IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert
... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare:

6.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604
Messung von gelstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508
Messung von frelem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
EN IS0 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512
Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

8.) Methoden und Ergebnisangabe 2ur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

6.)  Vor Ort gemessene Werte der Wasserproben (diverse Normen)
7)) Entnahmestelle

8.) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der auBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe gema ONORM M 6620:2012
Ext.Norm: GNORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

9.) Bestimmung der Absorption im Bereich der UV Strahlung; Spektraler Absorptionskoeffizient gemaB DIN 38404-3:2005
Ext.Norm: DIN 38404-3:2005, Dok.Code: 7513
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
10.) Bestimmung der Leitfahigkeit, des pH-Wertes, der Carbonathirte, der Gesamthirte, des Calciums und Magnesiums im Wasser mittels Methrom Titroprozessor
gemaB ONORM M 6268:2004 und ONORM EN 1SO 9963-2:1996
Ext.Norm: ONORM M 6268:2004 und ONORM EN ISO 9963-2:1996, Dok.Code: 7516
Durchfiihrendes Labor: Institut fir Hydroanalytik Linz, Linz
11.) Berechnungsmethode fir Hydrogencarbonat und Saurekapazitat aus der Carbonathérte
Ext.Norm: ONORM EN 1SO 9963-2:1996, Dok.Code: 7516
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
12.)  Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode) gemaB EN 1484:1997
Ext.Norm: EN 1484:1997, Dok.Code: 7500
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
13.) Bestimmung der gelbsten Anionen Chlorid, Nitrat und Sulfat mittels Fliissigkeits-Ionenchromatographie gemaB DIN EN ISO 10304-1:2009
Ext.Norm: DIN EN ISO 10304-1:2009, Dok.Code: 7518
Durchfithrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik tinz, Linz
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q
Institut fiir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien AGE S

Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra
Y

14.) Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion gemaB EN 1SO 13395:1996
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996, Dok.Cade: 7552
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz

15.)  Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion gemaf EN 1SO 11732:2005
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005, Dok.Code: 7551
Durchfilhrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz

16.) Bestimmung von ausgewahlten Elementen (Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES gemdB EN 1SO 11885:2009
Ext.Norm: EN ISO 11885:2009, Dok.Code: 7498
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz

17.) estimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm: EN ISO 6222, Dok.Code: PV 10643

18.)  Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiitrationsverfahren
Ext.Norm: ONORM EN ISO 9308-1, Dok.Code: PV 10649

19.)  Nachweis und Z&hlung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN ISO 7899-2, Dok.Code: PV 10639

20.) Bestimmung von Pseudomoas aeruginosa mittels Membranfiltration
Ext.Norm: EN ISO 16266, Dok.Code: PV 10640

21.)  Nachweis von Clostridium perfringens in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ISO 14189, Dok.Code: PV 10641

22.) Bestimmung der Gesamtkeimzahl bei 22 °C und 37 °C in Wasser mittels Plattengussmethode
Ext.Norm; EN ISO 6222, Dok.Code: PV 10643

23.) Bestimmung von Coliformen und Escherichia coli in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: ONORM EN 1SO 9308-1, Dok.Code: PV 10649

24.)  Nachweis und Zahiung von Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsmethode
Ext.Norm: ONORM EN 1SO 7899-2, Dok.Code: PV 10639

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribil e.h.
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Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

iy

ﬁ
Institut flr med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr, 25a, 1090 Wien AG I E’ S

GUTACHTEN

Das UV-desinfizierte Wasser der WVA Heiligenkreuz-Sattelbach entspricht in den (iberpriiften Objekten im Rahmen
des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur
Verwendung als Trinkwasser geeignet.
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